DEPREM VE YANGIN ILINTISI ILE SPRINKLER
DIZAYNINDA YAPILAN

TEMEL HATALAR

17 Agustos 1999 depremi Ulkemizin gecmisinde acilarla dolu bir
sayfa olarak yerini almis ve doga ne kadar zayif kirilgan
oldugumuzu bir defa daha bize hatirlatmistir. Insanin dogayla
mucadelesi yasamin baslangicindan bu yana devam etmektedir.
Bu muicadelede acilar, kayiplar ve zaman zaman da basarilar
vardir. Insanligin bitiin gayreti dogaya karsi hem uyum icinde
olmak hem de onun korkutucu davranislarindan minimum
dlizeyde zarar gbrmek Uzerine olmustur. Bu anlamda
yaklasildiginda akilcr onlemler ve c¢oézimlemeler insanlik icin
gerek ve sart olmustur. Gelisen ve glgli ekonomileri olan
tlkelerin dogayla miicadele ve uyum icinde olmak icin ayirdiklari
kaynak ve ulastiklari co6zimler. sonucunda kayiplarin nasil
minimize edildigi ortadadir. Makine Mihendisligi agisindan
Ozellikle deprem Oncesi ve sonrasinda planlanmasi gereken baz
onlemler s6z konusudur. Bu anlamda Makine Mihendisligi
disiplinini ilgilendiren en 0©Onemli konulardan biri deprem
sonrasinda yasanmasi muhtemel vyanginlara karsi alinacak
onlemlerin tasarlanmasi ve planlamanin yapilmasidir.

Buyuk oOlcekte hasar verecek depremler sonrasinda 17
Agustos deneyimini de dikkate alarak felakete karsi miicadele
imkanlarinin = bolgesel anlamda yetmedigi bitin  Glke
kaynaklarinin seferber olmasi gerektigi ortaya cikmistir. Biitlin
kaynaklarin ayni amacla yonlendirilmesi &zellikle ekipman
standartlarinin ayni olmasi zorunlulugunu ortaya koymaktadir.
Ozellikle ortak kullanilabilecek ekipmanlarda baglanti tip ve
standardinin farkli olusu 6nemli sikintilara sebebiyet vermistir ve
bdyle giderse vermeye de devam edecektir.



Itfaiye araclarinda, hidrantlarda su alip, su verme
aparatlarinda standart sz konusu degildir. Istanbul Itfaiyesi
Alman tipi diye tarif edilen “STORZ"” kaplinleri kullanirken bir
baska bolgemizde Italyan tipi diye tarif edilen baglanti kaplinleri
kullanilabilmektedir. Belediyeler tarafindan kullanilmamakla
birlikte buylk enddstri tesislerimizden bazilarn da Amerikan tipi
diye tarif edilen baglanti kaplinleri kullanilabilmektedir. Bunun
sonucunda buyutk capli bir felaket karsisinda bir baska bdlgenin
veya tesisin kaynaklari tevcih edilse dahi bu uyumsuzluklar
nedeni ile verimli olarak kullanilamamaktadir.

Hicbir batili Glkede bahis konusu ekipmanlar igin birkag
farkll standart ve tip soz konusu degildir. Ulke genelinde ortak
kullaniimasi gerekebilecek tlim ekipmanlarin tek standart olmasi,
muhtemel yanginlarda tevcih edilen itfaiye ekip ve
ekipmanlarinin uyum iginde calismasini saglayacaktir. Boyle bir
kararin alinmasi maddi acidan. ihmal edilebilecek bir yuk
getirecektir, ama Diyarbakir’dan, Rize'den,Yozgat'tan bir felaket
durumunda Istanbul’a gelecek olan itfaiye olanaklarinin sorunsuz
kullanimini saglayacaktir. Boyle bir kararin cikmasi kuskusuz
merkezi hikimetin ve Sivil Savunma Genel Midirliginin
gorevidir. Burada sOylenecek olan tim ulke genelinde;

a- Itfaiye araclarinin hortum baglanti agizlarinin

b- Itfaiye araglarinin dolum agizlarinin

c- Hidrant hortum agizlarinin

d-2" ve 2 2" yanginla micadele hortumlarinin baglanti
agizlarinin

e- Sehrin degisik bdlgelerine serpistiriimis su depolarinin
besleme veya su alma agizlarinin

f- EndUstriyel tesisler veya Ticari yapilarin kendi sinirlari
icinde dahi olsa hidrant, depo besleme ve su alma
agizlarinin



tamaminin tek standarda oturtulmasi zorunlulugudur. Ancak bu
kosul altinda Ulke imkanlarinin topyekin olarak sevk ve idare
edilmesi mumkuin olacaktir.

Diger bir konu ise o6zellikle Marmara Bolgesinde blyuk
endistri tesislerinin ve ticari binalarin yogunlasmasindan
kaynaklanan risklerdir, bu anlamda Istanbul sehrini ele alirsak,
cok sayida yuksek binanin ve endustri tesisinin varligi ortadadir.
Bu bina ve tesislerin pek cogunda da yanginla micadele icin
sprinkler sistemleri mevcuttur.

Deprem sonrasi muhtemel bir senaryoyu tarif edersek
asagidaki sonuclari cikarmak mimkdndur

a- Deprem gerceklesmis ve yapi statik olarak vyerle bir
olmustur. Béyle bir durumda bina i¢i yangin tesisatinin
herhangi bir 6nemi yoktur, dolayisiyla konumuz disidir.

b- Deprem gerceklesmis ve yapi statik olarak ayaktadir, ancak
kazan dairesinden ve mutfaklardan baslayan bir yangin
nufuz etmektedir. Bdyle bir senaryo sonrasinda
sprinklersisteminin tahrip olmadan kalmasi ve yangini
kontrol altina almasi beklenir. Ylzlerle ifade edilen
insanlarin calistigi yapi tiplerinin ¢oklugu bu konunun
onemini ortaya koymaktadir.

Bu konuyla ilgili olarak 6zellikle sprinkler sistemlerinin yapi ile
esdenik hareket etmesini saglayabilmek icin alinmasi gereken
mekanik tesisat onlemleri s6z konusudur. Bu onlemleri alirken
unutulmamasi gereken en Onemli nokta depremin ivmesidir,
alinacak olan onlemler muhtemel ivme dederleri baz alinarak
tarif edilmistir, bu konunun unutulmamasi gerekmektedir. Ayrica
baz alinan yuk degerleri “National Fire Protection Assocation”nin
standartlari ve “Fire Rating Bureau”nin istatistikleri dikkate
alinarak hazirlanmistir.



Sprinkler sistemlerinin depremin uyguladigi kuvvete karsi
koyacagi korunma dizeyi bolgenin sismik yapisina dayandirilarak
ve gelecekteki potansiyel depremler go6zonine alinarak
belirtilmistir. Ulkemizde de vyaygin olarak kullanilan NFPA
standartlari 1947 yilinda sprinkler sistemlerinin depreme Kkarsi
nasil korunmasi gerektigini ifade eden bolumleri yayinlamistir.
1947 ' den gunumize ABD ' de gerceklesen depremler
sonrasinda yapilan degerlendirmelerde, depreme karsi uygun
olarak korunmus sprinkler sistemlerinin deprem sonrasinda
calisir pozisyonda kaldigi ve iyi bir performans sergiledigi
gozlenmistir. 1971 yilinda San Fernando , CA ( 6,7 siddetinde )
depreminden sonra " Fire Rating Bureau " sprinkler sistemi olan
973 binay! incelemis ve raporunun sonu¢ bdliminde “Bina ve
sprinkler sistemi deprem riski dikkate alinarak tasarlanmis ve
tasartya uygun bir sekilde yapiimis ise sprinkler sistemleri
herhangi bir bozulma yasamayacaktir.” belirtmistir.Yine degisik
degerlendirme gruplarinin Loma Prieta, CA 1989 depremi ( 6,9
siddetinde ) ve Northridge , CA 1994 depremi ( 6,7 siddetinde )
lzerinde yapmis oldugu degerlendirme calismalari da " Fire
Rating Bureau " nun raporlarini destekliyici yondedir. Tabii ki
NFPA standartlarinda diger konularda da oldugu gibi her deprem
sonrasinda farklilasan istatistikler, depreme karsi sprinkler
sistemlerinin  korunmasi  konusunda standartlarda  baz
degisikliklerin yapilmasina sebebiyet vermistir. Depreme karsi
korunma konusunda sprinkler sisteminin bir parcasi olan su
depolari ve yangin pompalarinin bahsi gecmemektedir, bu
malzemelerin montaji bu standartin bakis acisi disindadir.Fakat
su depolarinin ve pompalarin deprem esnasinda olusan yatay
kuvvetlere karsi korunmasi gerektigide unutulmamalidir.

NFPA standartlari deprem risklerini engellemek icin sprinkler
sistemlerinde iki gereksinime ihtiya¢ duyar.



1) Borulamanin acisal olarak bukiilmesini engellemek icin esnek
boru baglantilarinin kullaniimasi,

2) Depremin siddetinden boru eksenini boyunca veya vyanal
olarak olusan kuvvetleri yenmek icin sabit bagll boru
desteklerinin kullanilmasi.

Fakat bu calismalar bazi 6zel binalarda dinamik sismik
analize dayandirilan istisna icerir.Bu istisna binalarda deprem
kuvvetlerinin binaya ve binadaki mekanik sistemlere transferini
engellemek icin temel izolasyon sistemleri tasarlanmistir.Genel
olarak bu tir binalar incelememiz disinda yer alacaktir.

Temelde NFPA standartlar sprinkler sistemlerinin depreme
karsi korunmasinda " deprem buyudkligini 6,9 siddetinde
almistir.Yapilan degerlendirmelerde bu biyiiklige kadar olan
depremlerde sistemlerin korunmasi icin alinacak kuvvet faktori
0,5 g olarak alinmistir.Istisna olarak 0,5 g de§erinin Uzerine
cikilmas! veya altina distlmesinde 6,9 un altinda ve Ustlinde
depremler olusabilecegi noktalarda degerlendirilebilir. Esas
olarak sprinkler sistemlerinin korunmasini biz 6,9 siddetine kadar
olan depremlerde dikkate alacagiz ve degerlendirmelerimiz ancak
bu siddetten klgclk olcudeki depremlere karsi korunma
saglayabilecektir.

NFPA standarlari esnek boru baglantisini boruda herhangi
bir zarara yol acmadan boruya en az 1° lik acisal hareket imkani
veren boru baglanti parcasi olarak tanimlar ve borulamada
olusan baskiyr minimize etmek igin borulamada esnek baglanti
parcalarinin kullanilmasi gerektigini ifade eder. Ozellikle cok katli
binalarda kolonlarin her kat icin minium 2 ° lik acisal hareket
imkani saglanmalidir, bdylece cok katli binalarda kolonlarin bir
st veya bir alt kattan farkh acisal hareket imkani yaratiimis olur,
esnek boru baglantisinin bir adedi tabandan 300 mm yukarida
boruya monte edilir.Ikincisi ise tavandan 100 mm asadiya



yerlestiriimelidir.Eger binamiz zemin seviyesinin altinda devam
ediyor ise - bodrum katlarimiz var ise - bunlar yer altinda gomuli
katlar ise bu noktadaki kolanlara acisal hareket imkani vermek
gerekli degildir.Burada kolon olarak tarif edilen boru parcasinin
900 mm ' den daha uzun ve bina icerisinde dikey monte edilen
tim boru parcalarini kapsadigini ifade etmek gerekir.

Sprinkler borularinin rigid olarak baglanma geregi, deprem
esnasinda olusan kaymalarin boru baglantilarinin  kopmasina
sebebiyet vermesidir. Borulama da deprem esnasinda iki tir
hareket s6z konusudur. Bunlardan bir tanesi yanal degisimler
digeri ise boyuna degisimlerdir. Yanal degisimler ve boyuna
degisimler icin iki yonli rigid baglama gerekli iken Ozellikle
kolonlar icin hem yanal hem de boyuna degisimleri karsilamak
icin dort yonli rigid baglama gereklidir.

Bir sprinkler borulamasin da kolonlarda 4 yonlu rigid
baglama yapilmaldir, ayrica ebadina bakilmaksizin tim ana
besleme borularinda ( Feed main ) tim dagitim borularinda (
Cross main )
ve 2 1/2" borular dahil olmak Uzere daha vyiksek capl
bransmanlarda iki yonld rigid baglama asagida belirtilen sartlarda
yapiimalidir.

Burada verilecek olan rigid baglama mesafeleri yazimizin
basinda da belirtildigi gibi yatay veya boyuna calisabilecek Fp =
0,5 Wp kuvvetine karsilik verecektir.Bu formulde Wp : Su dolu
boru agirhigini Fp : ise olusan kuvveti ifade etmektedir. Yanal
kuvvetlere karsi gerekli yerlerde max 12 metrede bir rigid bag
kullanilmalidir. Keza boyuna kuvvetlere karsi da max 24 metrede
bir rigid baglama gereklidir.

Rigid baglamalar tarafindan tasinacak yukleri belirlemede
NFPA standartlar iki opsiyon sunar , bunlardan bir tanesi * tahsis



edilen yik metodu * bir digeri ise ™ etki géren bdlge metodudur.
Asagidaki tablo I ( ki NFPA * den alintidir ) tahsis edilen ylikleme
tablosudur. Bu tablo en koéti durumlar dikkate alinarak
hazirlanmistir. Bu tablodaki degerler Fp = 0,5 Wp icin alinmistir.
Asagida belirtilen carpim katsayilari daha yiksek veya daha
disuk yatay kuvvet faktorleri kullanildiginda

Igili _tablodaki  degerlerin kullanimi igin - carpim  faktorleri
VERSISMIK KORUMA RIJIT BAGLANTI YUK TABLOSU

Yatay Kuvvet Faktori ( Fp ) Yuk Carpim Faktori
0,2 Wp 0,4
0,4 Wp 0,8
0,6 Wp ¥
0,8 Wp 1,6
1,0 Wp 2,0
1,2 Wp 2,4

Bu tablo Fp = 0,5 Wp degerine gbre hazirlanmistir.

Yanal Rigid | Boyuna Bag Noktasinin Boru capina Bagli
Baglama Rigid tasidigi yuk ( kg )
Mesafesi Baglama

Mesafesi
Metre Metre 2" 121/ 3" 14" 5" | 6" | 8
X
3 6 1711178]185/196| 212 | 295 | 412
6 12 342|354|367(392| 423 | 588 | 824
7,5 15 428441459491 | 529 | 734 /1031
9 18 513|531|552|588| 635 | 882 |1236
12 24 682|707|734|783| 846 [1175|1647
15 853(885|916/979|1058|1467|2059




Bu tablolarin isiginda bag noktalarinin tasiyacagi yuk degeri
belirlendigi icin, uygun vasifta baglama elemanlari kullanilarak
sprinkler borulamasinin depremde olusacak kuvvetlere karsi
tahsis edilen ylik metodu ile nasil korunmasi gerektigini ifade
edilebilir.

Sonug olarak muhtemel depremler esnasinda yangin
olusma riskinin artmasi nedeniyle sprinkler sistemlerinin calisir
vaziyette kalabilmesi zorunludur. Bu nedenle sprinkler
sistemlerinde deprem korumasi, gereklilikten ziyade zorunluluk
ifade eder. Umarim ki depremsiz glnler gegiririz ve
sistemlerimizin calisma geregi hicbir zaman gerceklesmez.

Bu konuyu irdelerken temel dizayn kriterlerinden ziyade detay
cdziimlemelerde yapilan bazi yanlighklar ortaya koymayl amacg
edindik, bu irdelemeye esas kaynak olarak ilgili Amerikan
standartlar baz alinmis olup degerlendirmeler bu baglamda ele
alinmistir. Amacimiz proje ve imalat asamasinda karsilasilan olasi
sorunlara ¢6zlim bulmak ve 6zellikle imalatci ve projecilere katki
saglayarak daha iyi eserlerin ortaya cikmasina katki
koyabilmektir.

:Yazl icerigi pratikte cok sik karsilastigimiz bazi konulara ait
soru—cevap seklinde aciklamalar icermektedir. Ayrica baslik
sadece sprinkler sistemi olmasina ragmen konuya yangin suyu
depo cikisindan sprinkler nozullarina kadar ele almayi uygun
bulduk.

Soru 1) Kullanma suyu deposu ayni zamanda yangin suyu
deposu olarak kullanilabilir mi.?

Cevap 1) Evet kullanilabilir ancak burada unutulmamasi gereken
yangin devrelerinde suyun duragan olusundan dolay! bu hatlarda
bakteri olusumunun s6z konusu oldugudur. Standart tipte cek
valfler pompalarin devreye giris ve cikis zamanlarinda depoya
dogru suyu kaciracaktir, bu durum eger kullanma suyu deposu
ayni zamanda icme suyu deposu olarak kullaniliyor ise saglk



acisindan sikinti yaratacaktir. Bu nedenle bu tir tesisatlarin
yapiminda yangin suyu devresinden depoya geri kacisi
engellemek icin “Geri akis 6nleme valfi “( Back Flow Preventer )
adi verilen 6zel bir valf kullaniimasi gerekliligi ortaya cikar.

Soru 2) Yangin pompasi emisinde pislik tutucu kullanilabilir mi.?
Cevap 2) Hayir, kullanilmaz, ¢tinkl pislik tutucunun maksadi
onine konuldugu cihazi, pompayl muhtelif hasarlardan
korumaktir. Bu korumayi yaparken hatti tikar ve pompanin emis
yapamamasina sebebiyet verir, yangin pompalarinin gorevi
kendisini korumak degildir, yangin pompasi ne pahasina olursa
olsun calismaya devam etmelidir, pompa guvenligini saglamak
ugruna calismama riski kabul edilemez

Soru 3) Pompa kaide betonun tasimasi gereken yuk nedir.?
Cevap 3) Pompa kaide betonun tasimasi gereken yik degeri
Amerika Hidrolik Enstitlisiniin standartlari geregi kaide
betonunun, en az pompa agirhginin bes katini metrekarede
tasiyabilecek 6zelikte imal edilmesini gerekli kilar.

Soru 4) Pompa emis borusu baglantisinda emis borusunda hava
olusmamasi icin ne yapilmalidir.?

Cevap 4) Pompa emis flans! ile en yakin vana, dirsek, vs gibi
akis yonuni degistiren tesisat malzemeleri arasinda en az emis
boru capinin 10 kati uzunlugunda diiz boru kullanilmalidir.
Pompa emis borusu baglantisinda eger emis flans capi NFPA 20’
nin minimum emis boru capi ile ayni ise rediksiyon kullaniimasi
gerekli degildir. Ancak minimum emis boru capi kullanilan marka
ve tipteki pompanin emis flans capindan bliyuk ise eksantrik
reduksiyon kullaniimasi gerekir. Rediksiyon kullanma ihtiyacinin
degisken olabilecegi unutulmamalidir ve bu soruya verilen cevap
da bu anlamda degerlendirilmelidir



Soru 5) Elektrik motorlu yangin pompalarinin elektrik beslemesi
bina ici dagihmdan sonra yapilabilir mi.?

Cevap 5) Hayir, yapilamaz, elektrik motorlu yangin pompalarinin
eneriji beslemeleri tesis ici dagihma girmeden direkt olarak ana
besleme linitesinden gelmeli, ayrica enerji hatti yangina en az ikKi
saat dayanikli bariyer icerisinde ana besleme unitesinden pompa
kontrol panosuna kadar ulasmalidir.

Soru 6) “ Upright " olarak tarif edilen yukari dénuk tip sprinkler
catiyr 1slatmak icin mi kullanilir.?

Cevap 6) Hayir, standart tip * Upright veya pendent ( yukari
donik veya asagi sarkik ) sprinklerin deflektor yapisi suyu
benzer bicimde dagitirlar. Sprinklerin upright veya pendent
olarak kullaniimasi kot farkinin azaltihp azaltilmayacagi kriterleri
ile ilgili olarak secilir. Ayrica sadece kuru sistemlerde upright
sprinkler kullaniimasi- sistem drenajinin saglkli yapilmasi ve
sprinkler baglanti noktalarinda su kalmamasi icin zorunludur,
pendent sprinkler kullaniimasi gerekiyorsa ancak kuru tip
pendent sprinkler kullanilabilir.

Soru 7) Ofis ortamlarinda sprinkler kullanildiginda sprinklerin
kendiliginden yangin yokken acilip ortama su birakmasi ve zarar
verme ihtimali nedir.?

Cevap 7) FM verilerine gore ( Factory Mutual ) sprinklerin neden
yokken acilma ihtimali onmilyon da birdir, buda ihmal edilebilir
bir oran olup, sebepsiz yere sprinklerin aciima ihtimali yok kabul
edilebilir. FM verileri geneli ifade eder ancak carpici olarak bu
soru ile karsilasilan nokta cogunlukla ofis ve benzeri yapi tirleri
oldugu icin soru ve aciklamasi ofis 6rneklemesi ile ortaya
konmustur.

Soru 8) Sprinkler tesisati icin ne tir boru ve imalat metodu
kullanilir.?



Cevap 8) Sprinkler sistemi imalatinda et kalinliklari standartlara
uygun olmak kosulu ile siyah dikisli boru, galvenizli boru, bakir
boru ve CPVC esasli boru kullanilabilir. Boru baglanti metodu
olarak disli imalat, kaynakli imalat, yivli baglanti ve CPVC igin
Ozel birlestirme metodlar kullanilabilir, herhangi bir sekilde bir
imalat metodunun teknik gerekler haricinde zorunlu olarak tercihi
stz konusu degildir. Imalat sartlarina bagl olarak boru cinsi ve
baglanti metodu tespit edilir.

Soru 9) Kuru borulu sprinkler sistemi boru sebekesi grid
yapilabilir mi.?

Cevap 9) Kuru borulu sprinkler sistemi grid olarak dizayn
edilemez, grid sistemde borularin igcinde havanin sikisma ihtimali
ve havanin tahliyesinin zorlugu bunu gerekli kilar. Ayrica suyun
acilan sprinklere ulasma zamani net olarak belirlenemez ve
suyun ortama akisinda gecikme olabilir.

Soru 10) Kuru borulu sprinkler sisteminin zon biyukligi neye
gore tespit edilir.?

Cevap 10 ) Kuru borulu sprinkler sisteminde bilindigi gibi alarm
vanasi ile sprinkler basligi arasinda basingli hava alarm vanasi ile
yangin pompasl arasinda ise basincli su vardir. Kuru alarm
vanasinin 6zel yapisindan dolayi hava ve su alarm vanasinda bir
basin¢ dengesi yaratir. Boylece kuru sistem 6Ozellikle donma
tehlikesi olan yerlerde sprinkler uygulamasinda tercih edilen bir
noktaya gelir. Kuru sistemin prensip olarak zon blyukliguindn
tespiti en uzakta yer alan sprinkler basligindan bir dakika iginde
su akmaya baslamasi gerekliligidir. Bu gereklilik sistemin icinde
yer olan boru sebekesinin ic hacminin tanimlamasi ile ifade edilir.
Dolayisiyla zon biyukligi sistem borulamasinin ic hacminin Gst
siniri olarak tarif edilebilir. Burada bahis konusu zon kavrami bir
kuru alarm vanasi ile hitap edilen sistemi ifade etmektedir.
Deger olarak NFPA bunu max 2839 Litre boru ic hacmi olarak
tarif etmektedir.



Bu deger sistemde yer alan boru sebekesinin toplam i¢ hacmini
ifade eder.

Soru 11) Islak borulu sprinkler sisteminde grid boru sebekesi
kullanildiginda sistemde hava sikismasi s6z konusu olabilir mi.?
Cevap 11) Evet olabilir bu nedenle grid olarak dizayn edilmis
Islak borulu sprinkler sistemlerinde sikisan havayi tahliye
edebilmek icin relief valf kullanilmasi zorunludur.

Soru 12) Sprinkler sistem dizayninda yapiya uygun sprinkler
sicakligi hangi kritere gore

secilir.?

Cevap 12) Amerikan Yangina Karsi Korunum ( NFPA )
Standartlan sprinkler sicakligini

maksimum tavan sicakligina bagh olarak tespit etmistir. Buna
gore eger ;

a) Tavan sicakhgi max 38° C ise sprinkler sicakhigi 57 © Cila 77 °
C arasinda olmalidir.

b) Tavan sicakhgi max 66° C ise sprinkler sicakhgi 79 © ila 107 °
C arasinda olmalidir.

c) Tavan sicakligi max 107 °C ise sprinkler sicakligi 121 ° Ciila
149 ° C arasinda olmalidir.

d) Tavan sicakligi max 149 © C ise sprinkler sicakhgi 163 ° C ila
191 °C arasinda olmalidir.

Not: Burada ifade edilen maximum tavan sicakligi yangin
durumu disindaki olagan en yuksek tavan sicakligini ifade eder.

Soru 13) Sprinkler sistemlerinde kullanilan aski elemanlarinin
baglanti noktasinda tasimasi gereken yik miktart minimum ne
olmalidir.?

Cevap 13) Sprinkler sisteminde yer alan aski elemanlari
bulunduklari nokta itibari ile minimum aski basina diisen boru
uzunlugunun su dolu agirhgina ilaveten 114 kg’ | taslyacak
sekilde dizayn edilmelidir.



Soru 14 ) Kuru borulu sprinkler sistemlerinde her kosul altinda
hizlandirici kullanmak gerekir mi.?

Cevap 14) Kuru borulu sprinkler sistemi biyukligu 1893 litre’
den daha kiigiik ise hizlandirici kullaniimayabilir. Bu degerin
tizerinde sprinklerden 60 sn icinde su akisini saglayabilmek igin
boru icindeki mevcut havayi atmak icin hizlandirici kullanilmasi
gerekir.

Soru 15) Kuru borulu sprinkler sistemi dizayn edilirken sisteme
hitap edecek olan basingli hava kaynagi hangi 6zellikte
secilmelidir.?

Cevap 15) Basingli hava kaynadi sistemin ihtiyac duydugu
basingh hava miktarini 30 dk icinde saglayacak kapasitede
secilmelidir, hava basincinin degeri kullanilan kuru alarm
vanasinin kullanim kitapciginda yer alan basing degerine gore
tespit edilir. Kuru alarm vanasinin Ureticisine gore bu deger
degismekle beraber vana lizerindeki hava ve su basinci orani 1/3
olarak alinabilir.

Soru 16) Sprinkler sistemlerinde kullanilan alarm vanalar, valfler,
gostergeler ve benzeri ekipmanlarin lokasyonu nasil tespit edilir.?
Cevap 16) Tum bu ekipmanlar her an ulasilabilecek bir noktada
bulunmalidir, ulasiimasi gtic noktalara tesis edilmeleri
durumunda sistemin bakimi ve testini yapmak mimkin
olmayabilir.

Soru 17) Yuksek tehlike sinifina giren yapilarda cabuk aktive olan
tip “Quick Response ™ sprinkler kullanilabilir mi.?

Cevap 17 ) Hayir kullanilamaz, ¢linki cabuk aktive olan tip
sprinkler standart aktive olan sprinklere gbre daha cabuk aktif
hale gelirler. Ylksek tehlike sinifi yanginlarinda yliksek miktarda
Isi acigi cikacadi icin sprinklerin yangini kontrol etmesine zaman
kalmadan cok fazla sayida sprinklerin aciimasina sebebiyet
verebilir bu durumda Onerilen debi ve dolayisiyla basing



degerlerinde olusacak hesap disi sapmalar yanginin kontrolunu
daha guc bir hale sokabilir.

Soru 18) ESFR tip sprinklerler her cesit sistem tasariminda
kullanilabilir mi.?

Cevap 18)Hayir kullanilamaz. ESFR tip sprinklerle sadece islak
borulu sprinkler sistem tasarimlarinda kullanilabilir. Ancak
spesifik olarak ESFR sprinklerlerinin kuru borulu sprinkler
sistemlerinde kullaniimasina bu uygulama icin tariflenmis ise
kullanilmasina misade edilir.

Soru 19) Egimli catiya sahip tesislerde ESFR sprinkler
kullanilabilir mi.?

Cevap 19) Cati egimi 158 mm/ metre’ ye kadar olan yapilarin
sistem tasariminda ESFR sprinkler kullanilabilir. Bunun tzerinde
cati egimine sahip yapilarda ESFR uygulamasi yapilamaz.



