SU SiSi YANGIN SONDURME SISTEMLERI
. SU SiSi SISTEMLERI TEORISi
11.SU SiSi SISTEMLERI UYGULAMA GESITLERI
® Duslik Basingh Sistemler
®  Y{iksek Basingli Sistemler

® Yiiksek Basingli Su Sisi Sistemlerinde Ozel Uygulamalar
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NFPA 750:

® Dv 0,99 <1000 pm, minimum tasarim basincinda.
- CEN: (CEN/TS14972)

® Dv0,9<1000 pm, minimum tasarim basincinda.

Su Sisi Sondiirme Mekanizmasi

20 Vol
18 Vol

e Oksijen Azaltma
®  Su buhari suyun sivi fazindan 1800 kat daha fazla
hacim kaplar.
® Ortamdaki oksijen miktari %12-15’e dusiiriiliir.
® Sogutma

® Susisi sistemlerinde atomizasyon nedeniyle artan su yiizeyinin buharlasirken sogurdugu
entalpi klasik sprinkler sistemlerine gore 3 ile 5 kat fazladir.

®  Susisi sisteminin entalpisi: 2257 kj/kg( 540 cal/gr)



e Standart sprinkler sistemi entalpisi: 570 kj/kg (136 cal/gr)
® Alevlerden gikan isinin %40’1 soguruldugunda sonme gergeklesir.(hidrokarbonlar)
® Yarattigi sogutma etkisiyle gevredeki materyallerin tutusmasini engeller.

® |si Radyasyonunda Azalma

® Sis bulutu is1 radyasyonunun biiyiik bir miktarini absorbe ettiginden yakin cevredeki
objelerin alev almasi 6nlenmis olur.

II. SU SiSi SISTEMLERi UYGULAMA CESITLERI
Diisiik basingli Su Sisi Sistemi Ozellikleri
*  minimum nozul basinci: 4 bar
¢ Hafif tehlike korunumu igin test edilmis sistem
e EN12845’e gore orta tehlike sinifi Grup 1 icin de uygulanabilir.
Kullanim Alanlari

e Ofisler, hastaneler, okullar, miizeler, oturmaya elverisli alanlar, oteller, otele gevrilen tarihi
binalar...

Diisiik Basingh Su Sisi Sistemlerinin Geleneksel Sprinkler Sistemlerine Karsi Avantajlari
® Daha az su talebi
® Daha kiigiik boru gapi
® Kisa montaj siiresi
® Su hasarlarinin minimize edilmesi
® Daha az sayida nozul (25 m2 nozul koruma alani)
® Estetik
® Daha diisiik son kullanici maliyeti
Diisiik Basingh Su Sisi Sistemlerinin Yiiksek Basingh Su Sisi Sistemlerine Karsi Avantajlar
® Diisiik Calisma Basinci

® Disiik Maliyet

Diisiik Basingh Su Sisi Sistemleri Komponentleri

POMPA



® Pompa iinitesi; santrifiij pompa,jokey pompa ve kontrol paneli igerir.

e EN-12845’e uygundur.

NHP 18A NOZUL
e k=20 1/(dak.bar’®)
® Maksimum nozullar arasi mesafe :5m
® Range: 572C, 682C, 932C, 1412C

® Malzeme: Piring MS58/NiSn

Alarm Vanasi
® Maksimum Calisma Basinci: 16 Bar

e 10V.DC....24V.DC, 150 ma



® Paslanmaz Celik AISI 316 EU10088 114401

® Galvanize Celik DIN 2440 ISO 65

e Bakir EN1057

* PVC

e Suihtiyac

Diisiik Basingh Su Sisi Sistemleri Tasarim Kriterleri

® EN 12845’e gore su ihtiyaci hesabi

Dusiik Tehlike: 2,25 L/dak. m2 X 84 m2 = 189 L/dak.

Orta Tehlike Grup 1: 5 L/dak. m2 X 72 m2= 360 L/dak.

® FM dizayn kriterlerine gore goére su ihtiyaci hesabi

Nozul Sayisi: Alan/25

FM dizayn kriterlerine gore en az 9 nozul acilmalidir.
Q=kVp=20V4 =40 L/dak.

Su ihtiyaci: Agilan nozul sayisi X 40 L/dak.

Su ihtiyaci: 9 X 40 L/dak = 360 L/dak.

Su ihtiyaci: 1,6 L/dak. m2 X 225 m2 = 360 L/dak

Nozzle Reference

80000002/3/4/5
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Coverage 25 m2

Minimum Pressure 4 bar
Q (Flow @4 bar) 40 L/min
Design Density 1.6 L/min m2

Calisma Basinci: 80-200 bar
Yiiksek Basingli Su Sisi Sistemlerinin Ana Avantajlari
Sicakhgin hizli bir sekilde azalmasi
Derin yanginlar iizerindeki giiglii etkisi
Yanici sivi yiizeylerinde yeniden alevlenmeyi 6nleme etkisi
Minimum su hasari
Yeniden dolum kolayhgi
Hacim koruma ve lokal uygulamalar igin uygulanabilir olmasi
Cevreyle dost olmasi
Cevreye zararinin 0 olmasi
Ekonomik olmasi
Yeniden dolum maliyetinin ¢ok diisiik olmasi
Alevlerle temas ettiginde herhangi bir zararli iiriin ortaya ¢ikartmamasi

Yiiksek Basingli Su Sisi Sistemlerinin Uygulamalar

Hacim koruma uygulamalari

Bilgisayar odalari

insan bulunan odalar ve Class A yanginlar
Arsivier

Motor test odalari

Kablo odalari

Telekomiinikasyon merkezleri



® Yanici parlayici sivi bulunan hacimler
Lokal Sondiirme Uygulamalari
® Ticari mutfaklar ve endiistriyel pisirme ekipmanlan ( cips fabrikalari)
® Yanici parlayici sivi yanginlari
® Motor test iiniteleri
e Tiirbin yataklari ve transformerlar
® Dizel motorlar ve alternatérler
® Boya sprey liniteleri
® Yiirilyen merdiven makine daireleri
Yiiksek Basingli Su Sisi Sistem Cesitleri
® Yiksek Basingh Su Sisi
Pompali Sistem
® Pompa
® Pompa Galisma Basinci: 100 bar
® Pistonlu pompa (9 Piston)
®  Maksimum basing: 160 bar
® Hiz: 1500 devir/dakika
® Jokey pompa: 1,1 litre/dak,
750 devir/dakika
® Motor
e 220/380V, 50 Hz

® |P55



Pompali Sistem Coziim Ornekleri

e Selektor vanali deluge sistem
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Islak sistem
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Selektor vanali islak sistemler

ENTADAALIMEN TAQON
RED MUNICIFAL

EQUIPO DE BOMBEQ PARA AGUA NEBULIZADA.

TUBERIA HIMEDA
EQUIPO DE BOMBED PARA, AGUA NEBULIZADA.
TUBERIA HUMEDA CON VALVULAS DIRECCIONALES



® Pre-action Sistem

EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA NEBULIZADA.
ACCION PREVIA
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Yiiksek Basingli Su Sisi Silindirli Sistem

e Susilindirleri(26,50,67.5, 80 |)
e Nitrojen silindirleri ( 200 bar)
® Paslanmaz gelik kollektor

e Silindir sabitleme ekipmanlari
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Yiiksek Basingli Su Sisi Sistemi Aksesuarlari

® Nozullar Selektor Vanalar

® VDH30 30I/min

Type 1: k = 0.11 I/(min-bar®?)
e VDH60 60 I/min
e Type 2:k=0.27 l/(min-bar®?)
e VDH120 120 I/min

Type 3: k = 0.46 |/(min-bar®?)
e 24VDC18 W
e Type4: k=0.76 l/(min-bar®?)
® Pmax: 140 bar
e Type 6: k=0.12 I/(min-bar®?)

Type 7: k=0.20

1 O /min]=k-/P

I/(min-bar

® Makina Daireleri
® |okal Koruma
® Korunan hacmin 260 m3 ‘e kadar oldugu durumlarda lokal séndiirme yapilabilir.
® Hacim Koruma

®  Maksimum hacim 1000 m3 ,maksimum ylkseklik: 5 m olan hacimlerde
uygulanabilir.

11



® Hacim koruma uygulamalarinda odanin tam sizdirmaz olmasi gerekli degildir.
Yapilan testlerde 4 m2 agiklik bulunmasina ragmen sistem basaril bir sekilde
performans gostermistir.

® Hacim korumayla ilgili LPG firmasinin tavsiyeleri:

® Kapilara otomatik kapatma diizenegi konulmasi

Elektrikli cihazlarin elektriginin kesilmesi
® Havalandirma sisteminin kapatilmasi

® Koruma zamaninin 10 dak. altinda olmamasi

Uygulama Alanlari

Jenerator odalari, Pompa daireleri, Transformer odalari

Koruma Zamani: Minimum 10 dakika alinmalidir. (LPG 10 dak. ‘nin altinda ki bir koruma zamanini

tavsiye etmemektedir)

Yanicli ve parlayici sivi yanginlarinin yogun oldugu ekipmanlarda koruma zamani 20-30
dak. alinmahdir.( Yapilan risk analizine gore karar verilir )

Séndirme zamani : maksimum 8 dak.( test sonuglarina gore)
Tasarim (Lokal Koruma)
Nozul sayisinin belirlenmesi

® Tasarim alani gepegevre 0.75 m genisletilmelidir.

® Her koseye 1 nozul yerlestirildikten sonra tiim alana 3 m araliklarla nozul
yerlestirilmelidir. Nozullarin ekipmandan uzakligi min. = 1m maks. = 13m

olmalidir.
N T
k 0.8
Coverage 9m2
Minimum press. 100 bar
Flow rate@ 100 bar 8.01/min
Water consumption 0.38 Lfmin m2
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® Gerekli Su Debisinin Belirlenmesi

nozul sayisi X 8 I/dak

® Akis=

® Su Kapasitesinin Belirlenmesi

Akis X Koruma Zamani

® Su kapasitesi

® Tasarim (Hacim Koruma)

®  Nozul Sayisinin Belirlenmesi

13



Nozzle ref. 86500040 87500040

k 0.62 1.00
Coverage 9m? 12 m?
Minimum press. 100 bar. 100 bar.
Water consumption. 0.69 L/min m? 0.83 L/min m?

® A tipi nozul sayisi=Korunan alan / 9
e B tipi nozul sayisi= Korunan alan/12
Gerekli Su Debisinin Belirlenmesi
e Akig( A tipi nozul)= A tipi nozul sayisi X 6,2 I/dak
e Akig( B tipi nozul)= B tipi nozul sayisi X 10 |/dak
Su Kapasitesinin Belirlenmesi
® Su kapasitesi= Akig( A tipi nozul) X Koruma Zamani

Su kapasitesi= Akig( B tipi nozul) X Koruma Z amani

REFERANSLAR
PROJECT " " COUNTRY "4 VS¥STEM MARKET  YEAR

BILBAO AQUARIUM - korridor-tunnel SPAIN CYLINDER SYSTEM LEASURE
BANQUE DU PARIS - Computer Room FRANCE | CYLINDER SYSTEM BANKING

PUMP SYSTEM & 13
AUTOMATIZED PARKING ( T SPAIN PARKING 2007

(T ) CLOSED NOZZLES
= PUMP SYSTEM &
CRESSEX -Data center ( preaction UNITED KINEDOM 480 CLOSED TELECOMMUNICA 5008
system ) NOZZLES TIONS
AVE LINEA MALAGA ( Power station ) SPAIN CYLINDER SYSTEM RAILWAY 2007
RFID':‘:‘I':CIERE O | FRANCE CYLINDER SYSTEM BANKING
‘INTERCAMBIADOR DE MONCLOA - .|3UMF' SYSTEM & 20
Mechanical scalators ( Madrid ) SPAIN. 1 opennozziEs | YNPERGROUND | 2008
BANCADIROMACPD ITALY CYLINDER SYSTEM BANKING
'COCA-COLA ( Sevilla ) - Transformers SPAIN CYLINDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY
VALENCIA HOSPITAL X Ray room SPAIN CYLINDER SYSTEM|  HOSPITAL
B PARMY7L DCIg Neglear FRANCE CYLINDER SYSTEM MARINE
Submarine A 9 8 y
WORLD TRAGR Oy - Tronsformers ( SPAIN CYLINDER SYSTEM | OFFICE BUILDING
Barcelona )
SIPETROL 4 ARGENTINA | CYLINDER SYSTEM| PETROCHEMICAL | 2003
REUTERE‘: - Transformer local KENYA CYLINDER SYSTEM TELECOMMUNICA 2006
application y TIONS
BILBAO UNDERGROUND - Mechyfmical SPAIN CYLINDER SYSTEM| UNDERGROUND
escalators P
PUMP SYSTEM &
;'i:EEL;SST:JC EQUIFMENT ROMANIA 915 CLOSED WAREHOUSE 2008
MNOZZLES

PUMP SYSTEM & 16
2'PETACI°N FORAL DE GIPUZKOA - SPAIN CLOSED & 25 OPEN BLTIE[B)'I-L%S 2007
_I'C wes MOZZLES
MERIDIEN HOTEL - Kitchen Hoods SAUDI ARABIA | CYLINDER SYSTEM HOTEL 2004
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AYUNTAMIENTO DE MUNGLA - Archives SPATN PUMP SYSTEM & 20 PUBLIC 007
of this town council CLOSED MOZZLES BUILDINGS
FRITOLAY TURKEY CYLIMNDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY 2004
R PUMP SYSTEM & 20
AITRPORT - Transformers { Alicante ) SPAIM OPEN MOZZLES AIRPORT 2007
ARCELOR l:..LANT (ACERALIA GROUPY) - TURKEY CYLINDER SYSTEM METALLURGY 2004
Valve stations
CENTRO COMERCIAL DE SOMOSAGUAS - SPATMN PU?‘;E g:’osgggq & PUBLIC s007
Shopping moll { Madrid ) MOZZLES BUILDINGS
FRYER BELGILIM CYLINDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY 2005
KRAFT FOODS - Chip fryer { Istambul ) TURKEY CYLINDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY 2006
PUMP SYSTEM &
AUTOMATIZED PARKING { Madrid ) SPAIN 300 CLOSED PARKIMNG 2007
MNOZZLES
ABALIOGLU FACTORY - Chick: it
rior fekeen mea TURKEY CYLINDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY 2006
CITIBANK { Madrid ) SPAIMN CYLINDER SYSTEM BAMKIMNG 2007
IMTECH NOVOCALOR- Vialia Sshopping
Center, control panel and electronic SPAIMN CYLINDER SYSTEM COMMERCTIAL 2006
equipment ( Malaga )
MOORHOSE (Generator Room) LUMNITED KIMNGDOM | CYLINDER SYSTEM 2004
LUTOSA BELGILIM CYLINDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY 20086
PUMP SYSTEM &
CEMTRO DE CALCULO SAN CLEMENTE - SPAIN 268 CLOSED TECHNOLOGY 2007
ata center MOZZLES
PUMP SYSTEM &
CAIDXA NOVA - Server [ Ourense ) SPAIMN 134 CLOSED BAMKIMG 2007
MNOZZLES
KIREMKO BELGILIM CYLINDER SYSTEM| FOOD INDUSTRY 2005
PUMP SYSTEM &
QUIRON { Planta técnica ) SPAIMN 266 CLOSED HOSPITAL 2007
MNOZZLES
WEURNE SNACKFOODS BELGIUM CYLINDER. SYSTEM| FOOD INDUSTRY 2005
PUMP SYSTEM &
REMAULT SPAIMN 149 CLOSED AUTOMOTION 2007
MNOZZLES
PUMP SYSTEM &
ASAREL MEDET { Mining sector ) BULGARY 259 CLOSED INDUSTRIAL 2009
MNOZZLES
CLINICA PUIGVERT SPAIMN PUMP SYSTEM HOSPITAL 2007
LONDON UNDERGROUND - Kiosks UMNITED KINGDOM | CYLINDER SYSTEM UMNDERGROUIMND 2006
DIESEL PUMP
EXPO EXHIBITION - Transformers ( sPamh SYSTEM & 60 PUBLIC 2007
FZaragoza ) CLOSED & 24 OFEM BUILDINGS
MNOZFEES
MUSEU DIOCESA - Archives ( Lérida ) SPAIN PUMP SYSTEM MUSEUM 2007
CHALLENGER FOODS (Industrial Oven ) | UNITED KINGDOM CYLIMNMDER SYSTEM, FOOD INDUSTRY 2006
3 PUMP SYSTEMS
ALUMINIUM FACTORY ISLAMND & B0 OFEM INDUSTRIAL 2006
NOZZLES
CHASE FARM HOSPITAL (Generator ) UNITED KIMNGDOM | CYLINDER SYSTEM HOSPITAL 2006
ARCHAELOGICAL MUSEUM OF
CARTAGENA {Museum pieces) SPAIMN CYLIMNDER SYSTEM MUSEUM 2006
AQUA HOTEL in Valencia SPAIN CYLINDER SYSTEM HOTEL 2006
BANCAIA FOUNDATION in Valencia SPAIMN CYLINDER SYSTEM BAMKIMNG 2006
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